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Общие указания. 1. Проект на строительство сети водоотведения жилой дом  4 выполнен на основании:  Проект на строительство сети водоотведения жилой дом  4 выполнен на основании:  - задания на проектирование водоснабжения;  задания на проектирование водоснабжения;  - СП 32.13330.2018 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения";  СП 32.13330.2018 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения";  - СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из  СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из  полимерных материалов. Общие требования".  - ФЗ N° 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  ФЗ N° 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  - ГОСТ18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия";  ГОСТ18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия";  - топографического плана М1:500;   топографического плана М1:500;   - Приложение  1 к договору о подключении к централизованной системе водоотведения  321-К Приложение  1 к договору о подключении к централизованной системе водоотведения  321-К от  08.11.2023 г.;   08.11.2023 г.;  08.11.2023 г.;  - Приложение  1 (2) к договору о подключении к централизованной системе водоотведения  321-К Приложение  1 (2) к договору о подключении к централизованной системе водоотведения  321-К от  08.11.2023 г.;   08.11.2023 г.;  08.11.2023 г.;  2. Работы по прокладке наружных сетей выполнить в соответствии с указаниями СП 32.13330.2018  Работы по прокладке наружных сетей выполнить в соответствии с указаниями СП 32.13330.2018  "Канализация. Наружные сети и сооружения."   3. Точка подключения определена на ведомственной канализационной сети хозяйственно-бытового  Точка подключения определена на ведомственной канализационной сети хозяйственно-бытового  назначения  200мм, проектируемой для объектов: "Многоквартирный жилой дом  5, расположенный на  территории улицы Серпуховской».  4. Канализационные колодцы на сети приняты железобетонные сборные по тип. пр. 902-09-22.84 с  Канализационные колодцы на сети приняты железобетонные сборные по тип. пр. 902-09-22.84 с  гидроизоляцией. Гидроизоляция в мокрых грунтах производится битумной мастикой за 2 раза на 0,5м  выше уровня грунтовых вод. Трубы на сети полиэтиленовые с двухслойной структурированной стенкой  DN110мм SN8 по ГОСТ Р 54475-2011.  5. Строительство канализационной сети предусмотрено в земле открытым способом. При прокладке трубы  Строительство канализационной сети предусмотрено в земле открытым способом. При прокладке трубы  укладываются на песчаное основание толщиной 150 мм с засыпкой трубопровода слоем песка толщиной  300мм. Основание под трубопроводы должно быть тщательно подготовлено в соответствии с продольным  профилем сети К1.   6. В местах пересечения с проектируемыми и существующими сетями, расстояния в плане и в свету  В местах пересечения с проектируемыми и существующими сетями, расстояния в плане и в свету  принимаются согласно СП 18.13330.2019. Отметки существующих сетей в местах подключения и  пересечения уточнить по месту.   7. Засыпку трубопроводов производить в соответствии с указаниями СП 129.13330.2019 и СП  45.13330.2017:  Засыпку трубопроводов производить в соответствии с указаниями СП 129.13330.2019 и СП  45.13330.2017:  - с нормативным уплотнением грунтов, 0.85, для проходящих в газоне;   с нормативным уплотнением грунтов, 0.85, для проходящих в газоне;   - с повышенной степенью уплотнения, 0.95, для участков, попадающих под проезжую часть.   с повышенной степенью уплотнения, 0.95, для участков, попадающих под проезжую часть.   Методы засыпки и уплотнения грунтов и применяемые при этом механизмы должны обеспечивать  сохранность трубопроводов и исключать возможность их смещения.   8. Диаметры, уклоны и глубина заложения канализации определены в соответствии с расчетными  Диаметры, уклоны и глубина заложения канализации определены в соответствии с расчетными  расходами, рельефом местности.   9. В соответствии с СП 129.13330.2019 после монтажа трубопроводов и колодцев (до их засыпки)  В соответствии с СП 129.13330.2019 после монтажа трубопроводов и колодцев (до их засыпки)  строительно-монтажная организация должна составить акт освидетельствования скрытых работ по  установленной форме.   10. Все отступления от проекта, вызванные производственной необходимостью, до начала производства  Все отступления от проекта, вызванные производственной необходимостью, до начала производства  строительно-монтажных работ, должны быть согласованы с проектной организацией и  эксплуатационными службами. 
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